Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

na terenie Gminy Stare Babice za 2019 r.

W 2019 r. w ramach Sprawowanego przez organy Paristwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru
nad jako$cig wody, prowadzony byt monitoring jakosci wody pochodzacej z wodociggu publicznego
Starych Babicach i z wodociagu publicznego w Borzecinie Matym, zaopatrujgcych w wode ludnoéé na
terenie gminy Stare Babice w oparciu o sprawozdania z whasnych badan jakosci wody oraz
sprawozdania przekazywane przez podmioty z wykonania badan jakosci wody realizowanych wedlug

ustalonego harmonogramu oraz badan kontrolnych wykonywanych po dziataniach naprawczych.

1. Wodociagi zbiorowego zaopatrzenia w wode
Producentem jak i Jednostka odpowiedzialng za jakos¢ dostarczanej wody byto Gminne
Przedsigbiorstwo Komunalne »Eko-Babice” Sp. z 0.0., ul. Kutrzeby 36, 05-092 Stare Babice.

Nadzorem objeto dwa wodociagi publiczne.

Lp | Nazwa Produkeja Liczba ludno$ci Metody Przekroczenia | Jakosé wody
wodociggu wody zaopatrywanej | uzdatniania parametrow stan na
m*/dobe w wode w2019 r. 31.12.2019 r.
srodki do
uzdatniania
wody S
I | WP 1864 13307 napowietrzanie bakterie grupy | Woda przydatna
Borzecin odmanganianie coli do spozycia
odzelazianie

podchloryn sodu

2 | WP Stare 951 7242 napowietrzanie bakterie grupy | Woda przydatna
Babice odmanganianie coli, zapach do spozycia
odzelazianie

podchloryn  sodu,
wodorotlenek
sodu

Z uwagi na prowadzony proces dezynfekcji wody podchlorynem sodu monitorowano poziom
wolnego chloru w pobranych prébkach wody. Uzyskane wartosci ksztattowaty sie na bardzo niskim
poziomie ponizej 0,1 mg/l przy wartosci dopuszczalnej 0,3 mg/l, co nie stwarzato zagrozenia dla
zdrowia osob korzystajgcych z wody na tym obszarze.

W wodzie pochodzacej z wodociagéw, wskazniki 2 THM -6w, stanowigce Kkryteria
pozwalajace na dokonanie oceny bezpieczenstwa zdrowotnego wody w zakresie ubocznych
produktéw dezynfekcji wody, jak rowniez suma wielopierscieniowych weglowodordow aromatycznych
(2 WWA) ksztattowaty sie ponizej wymaganych normatywow sanitarnych. Réwniez wskazniki

pozwalajagce na ocene migracji  zanieczyszczehi 2 materiatow konstrukcyjnych instalacji

3



wodociggowych, nie wykazywaly przekroczen. Metale ciezkie, podobnie jak i w latach poprzednich,
nie przekraczaly najwyzszych dopuszezalnych zakresow wartosci, przypisanych tym wskaznikom. Nie
stwierdzono przekroczenia wartosci parametrycznych pestycydow.

W 2019 r. wydano dwie decyzje umarzajace wszczgte postepowania administracyjne z uwagi
na wystapienie bakterii grupy coli w probkach wody pobranych z punktéw zgodnosci wodociagu

publicznego w Starych Babicach i w Borzgcinie.

W 2019 r. nie odnotowano zgloszen reakcji niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody na

obszarze zaopatrywanym w wode z wodociaggu publicznego w Borzecinie i w Starych Babicach.

Wodociag publiczny w Borzecinie Malym

W 2019 r. woda pochodzaca z wodociagu publicznego w Borzecinie spefniala wymagania
fizykochemiczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Jednostkowo w jednej z dwdch pobranych prébek wody w pazdzierniku w ramach
monitoringu jakosci wody sprawowanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdzono obecnos$¢ bakterii grupy coli ( 1 NPL/100 ml).
Chlorowanie i plukanie odcinka sieci dystrybucyjnej przeprowadzone przez przedsigbiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne pozwolito wyeliminowac bakterie grupy coli w wodzie. Biorgc pod
uwage krotki czas trwania przekroczenia, brak zmian organoleptycznych wody oraz prawidtowy
poziom pozostatych parametréw oznaczanych w wodzie, brak enterokokéw i Escherichia coli oraz
podjete przez podmiot skuteczne dzialania naprawcze, uznano, 7e stwierdzona niezgodnos$¢ nie
stwarzala zagrozenia dla zdrowia konsumentéw. Biorge pod uwage przedstawione wyniki badan
probek wody pobranych po dziafaniach naprawczych w dniu 05.11.2019 w ramach kontroli
wewnetrznej oraz probek wody pobranych w ramach kontrolnego badania jakosci wody
przeprowadzonego przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie
Warszawskim Zachodnim, potwierdzajace usuniecie bakterii grupy coli w wodzie umorzono wszezgte

postepowanie administracyjne.

Wodociag publiczny w Starych Babicach

W 2019 r. woda pochodzaca z wodociggu publicznego w Starych Babicach spelniala
wymagania fizykochemiczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W probkach wody pobranych w czerweu w ramach monitoringu jakosci wody sprawowanego
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdzono nieakceptowalny zapach wody. Jednakze z uwagi na brak skarg konsumentow z obszaru

zasilania wodociagu publicznego Stare Babice na zapach wody nalezalo uznaé, ze zapach byl



akceptowalny przez konsumentow i nie prowadzono postepowania administracyjnego. W pozostatych
prébkach wody pobranych w 2019 r. nie wystapit nieakceptowalny zapach wody.

Jednostkowo w probkach wody pobranych w pazdzierniku w ramach monitoringu jakosci
wody Sprawowanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Powiecie
Warszawskim Zachodnim stwierdzono obecnogé bakterii grupy coli (6 NPL/100 m i 12 NPL/ 100 ml).
Chlorowanie i plukanie odcinka sieci dystrybucyijnej przeprowadzone przez przedsigbiorstwo
wodociqgowo—kanalizacyjne pozwolifo wyeliminowaé bakterie grupy coli w wodzie. Biorac pod
uwage krotki czas trwania przekroczenia, brak zmian organoleptycznych wody oraz prawidlowy
poziom pozostatych parametrow oznaczanych w wodzie, brak enterokokéw i Escherichia coli oraz
podjete przez podmiot skuteczne dzialania naprawcze, uznano, ze stwierdzona niezgodnosé nie
stwarzala zagrozenia dla zdrowia konsumentdw. Biorae pod uwage przedstawione wyniki badan
probek wody pobranych w dniu 05.11.2019 w ramach kontroli wewnetrzne] oraz probek wody
pobranych w ramach kontrolnego badania Jakosci wody przeprowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim, potwierdzajace usuniecie

bakterii grupy coli w wodzie Umorzono wszezgte postepowanie administracyjne.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego z uwagi na przekroczenia wartosci parametrycznych

w wodzie

Biorge pod uwage jednostkowy charakter wystapienia niezgodnosci, wykluczenie bakterii
chorobotwérezych w wodzie oraz podjete dzialania naprawcze, ktore w skuteczny sposéb pozwolity
uzyska¢ zgodny z wymaganiami poziom parametréw, co zostalo w kazdym przypadku potwierdzone
kontrolnymi badaniami Jjakosci wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie
Warszawskim ~ Zachodnim  nie stwierdzil istotnych zagrozen dla  zdrowia konsumentéw
wykorzystujacych wode dostarczang ludnosci na terenie gminy Stare Babice.

Na terenie gminy Stare Babice istnieje potrzeba budowania nowych uje¢ wody oraz rozbudowy
I modernizacji istniejacych stacji uzdatniania wody, co pozwoli zapewnic odpowiednig ilo$¢ i jakosé
dostarczanej wody, szczegllnie z uwagi na powstawanie na terenie gminy nowych osiedli
mieszkaniowych i zwigzane z tym wieksze zapotrzebowanie na wode.

W celu zapewnienia stalej, spetniajacej wymagania rozporzadzenia, Jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi nalezy prowadzi¢ systematyczne dzialania w zakresie biezacej konserwacji

urzadzen wodociagowych, wykonywac regularne plukanie urzadzen i sieci dystrybucyijnej.

Wyk: IR






